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Recommandations pour la qualité de 
l’eau potable au Canada, Paramètres 
radiologiques 
 
Document technique  
 
 

Recommandation 
 
Des concentrations maximales acceptables (CMA) ont été établies pour les principaux 
radionucléides faisant partie des chaînes de désintégration de l’uranium et du thorium 
(tableau 1) dans l’eau potable. Les CMA sont calculées à partir d’un niveau de 
référence correspondant à une dose de rayonnement de 1 millisievert par année 
(mSv/an).  
 
L’eau potable doit d’abord être analysée et comparée à un niveau d’activité alpha brute 
de 0,5 becquerel par litre (Bq/L) et un niveau d’activité bêta brute de 1 Bq/L. L’analyse 
individuelle des radionucléides n’est nécessaire que lorsque l’un de ces seuils de 
dépistage (ou les deux) est dépassé. Si plus d’un radionucléide figurant au tableau 1 
est détecté, la somme des rapports entre la concentration observée et la CMA 
correspondante ne doit pas dépasser 1.  
 
Tableau 1. Concentrations maximales acceptables de radionucléides dans l’eau 
potable  

Radionucléides naturels CMA (Bq/L) 

Plomb-210  2 

Radium-226  5 

Radium-228  2 
Bq/L – becquerels par litre; CMA – concentration maximale acceptable 

 
Sommaire 
 
Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-
provincial-territorial sur l’eau potable. 
 
Les radionucléides sont naturellement présents dans l’environnement. Nous sommes 
tous exposés au rayonnement de fond d’origine cosmique et terrestre, y compris dans 
les aliments et l’eau potable. Bien que les sources naturelles soient responsables de la 
majeure partie de l’exposition d’une personne aux rayonnements (plus de 98 %, hors 
exposition médicale), l’eau potable a tendance à être une composante mineure. Ces 
recommandations s’appliquent aux radionucléides présents dans les systèmes 
d’approvisionnement en eau potable existants ou nouveaux dans des conditions 
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opérationnelles courantes. Ces recommandations ne s’appliquent pas en cas d’accident 
nucléaire; ce sont alors les plans d’urgence provinciaux qui s’appliqueraient. 
 
Le présent document technique s’appuie sur des évaluations internationales des 
risques pour la santé humaine posés par les radionucléides dans l’eau potable et tient 
compte de nouvelles études et approches, y compris les données dosimétriques 
publiées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 2007. 
Des CMA sont établies pour les trois radionucléides naturels, soit le Pb-210 (plomb-
210), le Ra-226 (radium-226) et le Ra-228 (radium-228), qui sont considérés comme les 
contributeurs les plus importants à la dose de rayonnement reçue par ingestion d’eau 
potable au Canada. Les CMA ont été calculées à l’aide d’équations et de principes 
reconnus à l’échelle internationale. Elles sont calculées à l’aide d’un niveau de 
référence de 1 millisievert (mSv) provenant de la consommation d’eau potable pendant 
un an, en supposant une consommation de 1,53 litre par jour.  
 
Les critères de dépistage sont établis à une dose de 0,3 mSv pour les adultes. Cette 
dose sera relativement plus élevée pour les nourrissons (âgés de moins d’un an). Si les 
critères de dépistage sont dépassés, il est recommandé d’utiliser une autre source 
d’eau (par exemple, de l’eau embouteillée) dans les préparations pour nourrissons. Les 
enfants (âgés de plus d’un an) et les adultes peuvent continuer de consommer et 
d’utiliser l’eau. 
 
Il y a peu ou pas de preuves de concentrations élevées de radionucléides autres que le 
Ra-226, le Ra-228 et le Pb-210 dans les sources d’eau potable canadiennes. Toutefois, 
à des fins de référence, l’annexe C énumère les concentrations dérivées du niveau de 
référence de 1 mSv/an, pour deux autres radionucléides naturels, le polonium 210 et le 
radon (radon 222), et quatre radionucléides artificiels, soit le tritium, le strontium 90, 
l’iode 131 et le césium 137. Rarement observés dans les sources d’eau potable 
canadiennes, ces radionucléides sont toutefois présents à de faibles concentrations 
dans l’environnement au Canada. 
 
 

Exposition 
 
Les radionucléides naturels sont présents à de faibles concentrations dans la roche et 
le sol. Ainsi, lorsque les eaux souterraines sont en contact avec la roche et le sol 
pendant des centaines, voire des milliers d’années, les concentrations de 
radionucléides peuvent augmenter dans l’eau. Les concentrations peuvent être élevées 
dans les eaux souterraines; celles-ci sont très variables et sont déterminées par la 
composition du substratum rocheux ainsi que par les conditions physiques et chimiques 
qui règnent dans l’aquifère. Il peut arriver, quoique rarement, que des radionucléides 
naturels soient présents dans les puits de surface. 
 
L’augmentation des concentrations de radionucléides naturels dans les eaux de surface 
peut être associée à des activités industrielles comme l’extraction et la concentration 
d’uranium, ou à des processus environnementaux comme les retombées de 
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radionucléides cosmogéniques et l’élimination des produits de filiation du radon de 
l’atmosphère par les précipitations. Les sources de radionucléides artificiels 
comprennent les retombées des essais d’armes nucléaires au-dessus du sol (avant 
1963) et les émissions provenant des réacteurs nucléaires et d’autres activités (comme 
la recherche et les diagnostics et traitements médicaux). Au Canada, les concentrations 
de radionucléides artificiels sont très faibles dans l’environnement.  
 
Des concentrations de radionucléides supérieures aux CMA ne sont probablement 
présentes que dans un nombre limité de systèmes d’approvisionnement en eau potable 
au Canada. 
 

Effets sur la santé et risque 
 
Le principal risque pour la santé associé à toute exposition à de faibles niveaux de 
rayonnement est une augmentation de l’incidence du cancer dans une population 
exposée. Lorsque l’énergie du rayonnement ionisant est déposée dans une cellule, elle 
peut endommager l’ADN. Si l’ADN n’est pas réparé correctement, des cellules peuvent 
se développer anormalement, ce qui peut entraîner un cancer.  
 
Les examens des études épidémiologiques n’ont pas relevé de données probantes 
démontrant des effets sur la santé liés à la consommation d’eau potable contenant des 
niveaux naturels de radioactivité. Aux fins de la radioprotection, nous supposons que le 
risque de cancer augmente de façon linéaire lorsque l’exposition est supérieure aux 
niveaux de fond. Cependant, comme les radionucléides naturels font partie des niveaux 
de fond, établir des critères de gestion strictement par extrapolation à partir du modèle 
linéaire n’est pas conforme aux bonnes pratiques internationales. Par conséquent, les 
critères de dépistage et les CMA indiqués dans le présent document ne sont pas 
directement associés à un risque pour la santé quantifié; ils sont plutôt établis 
conformément aux recommandations internationales (CIPR, 2007) et aux exigences 
énoncées dans le document Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements : 
Normes fondamentales internationales de sûreté (AIEA, 2014).  
 

Considérations relatives à l’analyse et au traitement  
 
L’élaboration d’une recommandation tient compte de la capacité à mesurer (quantifier) 
un contaminant et de réduire sa concentration dans l'eau potable. Il existe des 
méthodes pour dépister la radioactivité dans les approvisionnements en eau potable, et 
les radionucléides individuels peuvent être mesurés de manière fiable à des niveaux 
inférieurs aux CMA.  
 
À l’échelle municipale, les technologies de traitement qui permettent de réduire 
efficacement la plupart des radionucléides présents dans un approvisionnement en eau 
potable comprennent l’osmose inverse, l’échange d’ions et l’adoucissement à la chaux. 
Il convient de noter que les résidus de traitement peuvent être faiblement radioactifs, ce 
qui entraîne des considérations particulières pour l’élimination des déchets dont les 
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responsables de systèmes de distribution d’eau potable devraient en tenir compte lors 
du choix d’une technologie de traitement. 
 
À l’échelle résidentielle, il existe plusieurs technologies de traitement pouvant être 
utilisées au point d’entrée et au point d’utilisation, dont l’efficacité d’enlèvement est 
similaire à celle des technologies employées à l’échelle municipale. À l’échelle 
résidentielle, on ne s’attend généralement pas à ce que les appareils présentent une 
radioactivité suffisante pour justifier des précautions particulières de la part des 
propriétaires.  
 

Réseaux de distribution 
 
Les éléments radiologiques peuvent s’accumuler dans les puits du réseau de 
distribution ou dans l’eau elle-même par l’intermédiaire de divers mécanismes 
physiques, chimiques et biologiques. Ces mécanismes dépendent du contaminant, des 
conditions de qualité de l’eau, de la minéralogie, de la composition et des propriétés 
des puits ainsi que des conditions hydrauliques. Les contaminants peuvent s’accumuler 
dans ou sur les dépôts d’incrustations et les produits de corrosion, ainsi que dans les 
réseaux de distribution. Bon nombre des mécanismes qui influencent l’accumulation de 
contaminants sont réversibles dans certaines conditions, ce qui peut entraîner la 
libération de contaminants. Les dépôts formés dans les tuyaux du réseau de distribution 
à partir de précipités (dépôts) contenant du fer, du manganèse et de l’aluminium 
peuvent par la suite libérer des contaminants tels que des radionucléides, de l’arsenic 
et d’autres métaux traces dans l’eau distribuée. 
 
Il a été démontré que les radionucléides (comme le Pb-210, le Ra-226 et le Ra-228) 
s’accumulent dans la tuyauterie du réseau de distribution, selon les caractéristiques de 
la source d’eau, les matériaux du réseau de distribution et la présence de métaux 
concomitants. Lorsque des radionucléides sont présents dans la source d’eau, les 
responsables de systèmes de distribution d’eau potable doivent déterminer si ces 
derniers doivent être inclus dans les plans de surveillance et de gestion du réseau de 
distribution, afin d’éviter leur accumulation sur les dépôts de corrosion et leur libération 
subséquente dans l’eau distribuée. Il est recommandé aux responsables de systèmes 
de distribution d’eau potable d’élaborer un plan de gestion du réseau de distribution afin 
de réduire au minimum l’accumulation et la libération de radionucléides et de 
contaminants cooccurrents  dans le réseau. Cela nécessite généralement de réduire au 
minimum les concentrations entrant dans le réseau de distribution et d’adopter des 
pratiques exemplaires favorisant la stabilité chimique et biologique de l’eau dans tout le 
réseau, ainsi que de minimiser les perturbations physiques et hydrauliques qui peuvent 
libérer les produits de corrosion et les contaminants cooccurrents (par exemple, 
radionucléides). 
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Application de la recommandation 
Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations 
pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière 
d’eau potable dans le secteur de compétence concerné. 
 
Des CMA ont été établies pour trois radionucléides naturels (Pb-210, Ra-226 et Ra-
228), qui sont prédominants dans les approvisionnements en eau potable au Canada.  
 
Les CMA s’appliquent à l’eau consommée, de sorte que l’échantillonnage et la 
surveillance doivent refléter l’eau qui sort du robinet. Pour les systèmes existants, si 
l’eau est traitée avant la consommation, elle doit être surveillée après le traitement, car 
le traitement peut réduire les concentrations d’activité de nombreux radionucléides. En 
général, la concentration des radionucléides dans le tableau 1 ne devrait pas changer 
dans le réseau de distribution; il est donc approprié de mesurer l’eau à l’installation de 
traitement après le traitement ou aux réservoirs de stockage avant la distribution. Pour 
les sources d’eau potable qui ne sont pas traitées, comme certains petits systèmes 
d’approvisionnement en eau, les radionucléides peuvent être mesurés à la source ou 
au point de collecte. Idéalement, certaines mesures devraient être faites au point de 
consommation, c’est-à-dire au robinet ou au point de collecte commun. Cependant, cela 
peut ne pas être réalisable pour les grands réseaux de distribution.  
 
Dans le cas d’un nouvel approvisionnement en eau potable, les radionucléides doivent 
être mesurés à partir de l’eau brute, afin de la caractériser et de déterminer si elle est 
propre à la consommation. Les technologies et stratégies de traitement existantes en 
place pour traiter d’autres contaminants doivent également être prises en compte. Cette 
caractérisation doit être effectuée en même temps que l’évaluation des risques 
microbiologiques et chimiques dans le cadre de l’élaboration de plans de salubrité de 
l’eau. 
 
Des critères de dépistage de 0,5 Bq/L pour l’activité alpha brute et de 1 Bq/L pour 
l’activité bêta brute sont recommandés pour caractériser la source d’eau. Ces valeurs 
sont conservatrices, car elles représentent un tiers des doses de référence utilisées 
pour déterminer les CMA. Si l’un ou l’autre des critères de dépistage est dépassé, les 
radionucléides figurant au tableau 1 doivent être mesurés et comparés aux CMA. Les 
dépassements des CMA doivent faire l’objet d’une enquête et d’une surveillance 
supplémentaire, et une évaluation des risques doit être effectuée pour déterminer la 
façon la plus appropriée de gérer le dépassement. 
 
Un dépassement des critères de dépistage ou des valeurs des CMA dans un 
approvisionnement en eau potable pose rarement un risque pour la santé, surtout à 
court terme. Cependant, s’il y a un dépassement de l’un ou l’autre des critères de 
dépistage de l’activité alpha ou bêta brute, il est recommandé d’utiliser une autre source 
d’eau (par exemple, de l’eau embouteillée) dans les préparations pour nourrissons. Il 
s’agit d’une mesure de précaution, en raison du temps que peut exiger la 
caractérisation d’un approvisionnement en eau potable. Les enfants (âgés de plus d'un 
an) et les adultes peuvent continuer de consommer et d'utiliser l'eau.  
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En général, il faut cesser d’utiliser l’eau (tout en caractérisant la teneur en 
radionucléides et, au besoin, en mettant en œuvre des mesures correctives) 
uniquement si les concentrations de radionucléides sont très élevées. La décision de 
cesser d’utiliser l’eau à des fins de consommation ne doit pas être prise sans s’assurer 
qu’une meilleure option est disponible et doit tenir compte de facteurs tels que l’ampleur 
du dépassement du niveau de référence et les coûts de l’assainissement.  
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1.0 Considérations relatives à l’exposition  
 

1.1 Radionucléides d’intérêt, sources et comportement dans 
l’environnement 
 

1.1.1 Radionucléides d’intérêt 
 
La radioactivité est présente partout dans l’environnement, et ce, depuis la formation de 
la Terre. Les radionucléides naturels sont principalement des isotopes primordiaux 
(dont la demi-vie est comparable à l’âge de la Terre) du potassium, de l’uranium et du 
thorium, ainsi que leurs produits de désintégration. Ils peuvent aussi être produits par 
l’interaction des rayons cosmiques avec l’atmosphère terrestre. Les radionucléides 
artificiels sont produits à des fins médicales et industrielles ou comme sous-produits de 
la production d’énergie nucléaire et des essais historiques d’armes nucléaires.  
 
Les présentes recommandations ne couvrent pas la présence de radionucléides dans 
l’eau potable à la suite d’une urgence nucléaire. Veuillez consulter le document intitulé 
« Critères génériques et niveaux opérationnels d’intervention pour la planification et les 
interventions en cas d’urgences nucléaires » (Santé Canada, 2018), ainsi que les plans 
provinciaux en cas d’urgence nucléaire, pour obtenir de plus amples renseignements et 
des directives. Ces recommandations ne remplacent pas non plus les règlements 
applicables aux activités autorisées de l’industrie et de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN) qui peuvent comporter des exigences plus strictes (Législation 
[Justice], 1997). 
 
Au Canada, la plupart des radionucléides qui se retrouvent dans l’eau potable sont 
d’origine naturelle. Ils pénètrent dans la source d’eau par des processus naturels tels 
que l’érosion des minéraux contenant des radionucléides dans la roche et le sol. Les 
apports provenant des activités humaines, comme l’exploitation minière, la production 
d’énergie nucléaire ou la médecine nucléaire, sont normalement beaucoup plus 
restreints, car les utilisations industrielles et médicales de radionucléides sont 
réglementées à la source et les rejets dans l’environnement sont optimisés et 
maintenus bien en deçà des limites réglementaires (AIEA, 2016; OMS, 2022). Les 
contributions des accidents et des essais antérieurs d’armes nucléaires sont pour ainsi 
dire négligeables (PNUE, 2016).  
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Tableau 2. Radionucléides d’intérêt 
 
Le tableau 2 énumère plusieurs radionucléides présents dans l’environnement 
canadien.  
 

Radionucléide Demi-vie Mode de 
désintégration 

Source 

Radium-226 1600 ans Alpha Chaîne de désintégration de 
l’uranium 

Radium-228 5,75 ans Bêta Chaîne de désintégration du 
thorium 

Radon-222 3,82 j Alpha Chaîne de désintégration de 
l’uranium 

Plomb-210 22,2 ans Bêta, gamma Chaîne de désintégration de 
l’uranium 

Polonium-210 138,3 j Alpha Chaîne de désintégration de 
l’uranium 

Tritium 12,3 ans Bêta Produit naturellement par les 
interactions des rayons cosmiques 
avec les molécules dans l’air 
Produits artificiellement par les 
réacteurs nucléaires 

Césium-137 30,08 ans Bêta, gamma Réacteurs nucléaires, essais 
antérieurs d’armes nucléaires 

Iode-131 8,02 j Bêta, gamma Réacteurs nucléaires, médecine 
nucléaire 

Strontium-90 
 

28,9 ans Bêta Réacteurs nucléaires, essais 
antérieurs d’armes nucléaires 

 j – jour 

 
Il y a peu ou pas de preuves de concentrations élevées de radionucléides autres que le 
Ra-226, le Ra-228 et le Pb-210 dans les sources d’eau potable canadiennes. Toutefois, 
à des fins de référence, l’annexe C énumère les concentrations dérivées du niveau de 
référence de 1 mSv/an, pour deux autres radionucléides naturels, le polonium 210 et le 
radon (radon 222), et quatre radionucléides artificiels, soit le tritium, le strontium 90, 
l’iode 131 et le césium 137. Elles sont fournies à titre de guide sanitaire lors de 
l’interprétation des données de surveillance lorsque, dans des scénarios uniques, il y a 
des raisons de croire que les niveaux peuvent être importants. 
 
L’uranium n’est que faiblement radioactif. Du point de vue de la santé, ses propriétés 
chimiques sont plus importantes et il est donc traité comme un danger chimique plutôt 
que comme un danger radioactif. Des renseignements sur l’uranium dans l’eau potable 
sont fournis dans le document Recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada : Document technique – l’uranium (Santé Canada, 2019).  
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1.1.2 Sources et comportement dans l’environnement 
 
La présence de radionucléides naturels dans l’eau potable est le plus souvent associée 
aux eaux souterraines. Les radionucléides naturels sont présents à de faibles 
concentrations dans la roche et le sol, mais leurs concentrations varient en fonction de 
la composition en minéraux. Certaines roches tendent à renfermer des concentrations 
élevées d’uranium et de thorium, notamment les roches cristallines comme le granit et 
les roches métamorphiques de conglomérat de quartz, ainsi que les roches 
sédimentaires comme les schistes organiques, les grès, les carbonates et les 
phosphorites (Cowart et Burnett, 1994). Lorsque les eaux souterraines ont été en 
contact avec la roche et le sol pendant des centaines, voire des milliers d’années, ces 
concentrations peuvent être importantes.  
 
Les propriétés physico-chimiques des radionucléides influencent le transport des 
radionucléides dans l’environnement, tout comme les propriétés du milieu ou de 
l’environnement dans lequel ils se trouvent. La mobilité d’un radionucléide dépend 
essentiellement de ses propriétés autres que nucléaires. Par conséquent, les isotopes 
d’un même élément se comportent de la même façon sur le plan chimique. Le 
comportement hydrochimique comme la mobilité et la solubilité dépend de la qualité de 
l’eau, y compris l’alcalinité, le pH, le potentiel d’oxydoréduction et la composition 
chimique (OMS, 2018). Les radionucléides volatils (comme le radon) passent de l’eau à 
l’atmosphère, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles de s’accumuler dans les 
sources d’eau exposées à l’air (Otton, 1992; OMS, 2011). 
 
Il est difficile de prédire si les radionucléides sont présents (et en quelles quantités) à un 
emplacement géographique précis, même lorsque la géologie est connue. Par 
conséquent, il est recommandé d’évaluer chaque situation au cas par cas en procédant 
à la caractérisation de la source d’eau ou sur la base de données antérieures sur la 
région. Seule une très petite fraction des sources d’eau devrait présenter des 
concentrations de radionucléides supérieures aux valeurs recommandées. 
 

1.2 Exposition 
 

1.2.1 Données sur les doses de radionucléides selon diverses études au 
Canada 
 
Une tendance générale, représentée à la figure 1, ressort des données disponibles sur 
les concentrations de radionucléides dans l’eau potable au Canada. Les concentrations 
de radionucléides naturels dans la plupart des systèmes d’approvisionnement en eau 
sont faibles et contribuent à une dose annuelle inférieure à 1 mSv. À l’occasion, les 
sources d’eau souterraine et les puits peuvent contenir des radionucléides naturels qui 
pourraient entraîner une dose annuelle proche de 1 mSv ou supérieure. Les 
radionucléides artificiels sont présents en très faibles concentrations, de sorte que la 
dose annuelle est négligeable. 
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LD – limite de détection; mSv – millisievert  

 
Figure 1. Plages caractéristiques des doses annuelles de radionucléides dans l’eau 

potable, d’après les concentrations habituelles dans les sources d’eau et une 

consommation quotidienne de 1,53 L d’eau potable (sources d’information décrites ci-

dessous) 

 
En ce qui concerne les radionucléides artificiels, les niveaux de radioactivité mesurés 
récemment (avant 2022) dans les eaux proches d’installations nucléaires ont toujours 
été inférieurs aux limites de détection, ou inférieurs à 0,01 mSv/an, selon les résultats 
du Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) de la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Plus précisément, les 
concentrations des substances suivantes se situaient sous les limites de détection dans 
les eaux : le césium-137 (Cs-137) à proximité de neuf installations nucléaires, le cobalt-
60 à proximité de sept installations nucléaires, l’américium-241 à proximité d’une 
installation nucléaire, le fer-59 à proximité d’une installation nucléaire et l’iode-131 (I-
131) à proximité d’une installation nucléaire. Les concentrations de tritium (H-3) 
mesurées dans les eaux à proximité de 10 installations nucléaires correspondaient à 
des doses de moins de 0,01 mSv/an (CCSN, 2023). 
 
Trois études publiées résumant les données canadiennes sur les grandes sources 
d’eau communautaires indiquent que les doses de Ra-226, de radon 222 (Rn-222), de 
Pb-210 et de Ra-228 sont inférieures à 0,1 mSv/an. L’une de ces études a porté sur les 
niveaux de radioactivité naturelle dans les approvisionnements en eau publiques de 
24 régions métropolitaines et villes (Chen, 2018a). Une autre a résumé les résultats 
d’analyses menées par Santé Canada sur une période de 30 ans en vue de 
caractériser les niveaux de radioactivité naturelle dans les approvisionnements en eau 
potable municipaux. Les mesures ont été interrompues après quelques années dans 
bon nombre de municipalités, car les niveaux de radioactivité y étaient 
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systématiquement faibles. Trois municipalités où les circonstances indiquaient un 
potentiel de niveaux de radioactivité plus élevés ont maintenu les mesures : à Regina, 
en raison des concentrations élevées d’uranium dans le substrat sédimentaire, à Elliot 
Lake, en raison d’activités d’extraction d’uranium passées et actuelles, et à Port Hope, 
en raison des activités associées à la gestion des déchets et aux opérations de 
raffinage (Chen, 2018b). Une troisième étude a présenté les concentrations de Ra-
228 dans l’eau potable municipale de Regina, d’Elliot Lake et de Port Hope de 2012 à 
2016 (Chen et coll., 2018c). 
 
Le Bureau de la radioprotection de Santé Canada produit et examine des données 
permettant la caractérisation des eaux souterraines et des puits au cours de projets 
spéciaux et de consultations (données non publiées). La plupart de ces travaux 
indiquent que les concentrations de radionucléides naturels, dont le Ra-226, le Ra-228 
et le Pb-210, sont sous des niveaux qui correspondent à des doses de 1 mSv/an. 
Toutefois, il y a eu des cas où les valeurs s’approchaient de la dose de 1 mSv/an ou la 
dépassaient. 
 

1.2.2 Mettre en perspective l’exposition associée à l’eau potable 
 
Il est important de mettre en perspective l’exposition au rayonnement associée à l’eau 
potable. Comme le montre la figure 2, les doses annuelles attribuables aux sources 
naturelles de rayonnement ionisant varient d’une ville à l’autre au Canada, en raison de 
facteurs comme les particularités géologiques, la latitude et l’altitude. Comme il est 
mentionné à la section 1.2.1, les données montrent systématiquement que pour la 
plupart des Canadiens, les doses typiques provenant de l’ingestion d’eau potable 
représentent un très faible pourcentage de l’exposition totale provenant de toutes les 
sources naturelles. Les examens d’études épidémiologiques n’ont pas relevé de 
données probantes démontrant les effets sur la santé de l’eau potable contenant des 
niveaux naturels de radioactivité (Canu et coll., 2011; Alimam et Auvinen, 2025). 
 
La voie la plus importante d’exposition à la plupart des radionucléides dans l’eau 
potable est l’ingestion de l’eau. Les effets radiologiques de l’exposition cutanée et par 
inhalation sont considérés comme négligeables puisque les radionucléides pour 
lesquels les CMA ont été établis ne sont pas absorbés par la peau et ne sont pas 
volatils. 
 
Figure 2. Dose annuelle moyenne provenant de diverses sources d’exposition au 
rayonnement naturel dans les villes canadiennes (Santé Canada, publication à venir) 
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mSv – millisievert 

 

1.2.3 Radon 
 
Le radon inhalé (Rn-222) et ses produits de désintégration à courte durée de vie (voir la 
figure 2) sont les principaux contributeurs à la dose de rayonnement de fond provenant 
de toutes les sources et reçue par la plupart des Canadiens. Le radon est un gaz qui 
provient de la dégradation de l’uranium dans la roche et le sol. Il pénètre généralement 
dans un bâtiment par des fissures et d’autres ouvertures en contact avec le sol et peut 
s’accumuler, atteignant parfois des niveaux où une intervention est nécessaire. La 
présence de radon en fortes concentrations dans l’air que l’on respire augmente 
considérablement le risque de cancer du poumon au fil du temps. Cette considération 
est de loin la plus importante du point de vue de la gestion de l’exposition au radon.  
 
Les eaux souterraines peuvent contribuer aux concentrations de radon dans l’air 
intérieur. Lorsque l’eau souterraine est apportée à l’intérieur pour boire ou à d’autres 
fins, le radon dissous peut se transférer (dégazer) dans l’air. Dans le cas des sources 
d’eau de surface et des sources d’eau traitée par les municipalités, l’agitation naturelle 
et l’exposition à l’air libre permettent au radon de s’échapper avant que l’eau n’atteigne 
le réseau de distribution. 
 
Il n’y a pas de CMA pour le radon dans l’eau potable puisque Santé Canada 
recommande d’effectuer des tests de dépistage du radon à l’aide d’appareils approuvés 
pour mesurer les concentrations dans l’air et d’atténuer les concentrations de radon 
supérieures à la recommandation canadienne (Lignes directrices sur le radon – 
Canada.ca). La mesure de l’air permettra de saisir les contributions de toutes les 
sources de radon et de prendre de meilleures décisions dans le cadre des stratégies de 
gestion.  
 

   

   

   

      

      

   

   
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
  
  
  
 
 
   
  
 
  
 

     

                      

                           

                  

              

                   

                   

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon/lignes-directrices-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon/lignes-directrices-gouvernement-canada.html
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Les systèmes municipaux qui puisent dans les approvisionnements en eau souterraine 
et dont le réseau de distribution n’est pas suffisamment aéré doivent vérifier que leur 
concentration de radon est inférieure aux valeurs de référence pour l’ingestion de radon 
et l’atténuer selon les options de traitement de la section 5.2.3. Dans la plupart des 
autres cas, il n’est pas nécessaire de mesurer le radon pour évaluer la qualité de l’eau 
potable. De plus amples renseignements sont fournis à l’annexe C.  
 
Les concentrations de radon dans l’air ne doivent pas être extrapolées à partir des 
concentrations dans l’eau. Bien qu’il existe des règles empiriques pour estimer la 
quantité de radon qui s’échappe sous forme de gaz de l’eau d’une maison, la seule 
façon d’évaluer correctement le risque d’inhalation est d’effectuer un dépistage dans 
l’air. Santé Canada recommande que tous les foyers et tous les lieux de travail soient 
soumis à des tests de dépistage du radon. Des renseignements supplémentaires sont 
disponibles ici : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-
sante/radiation/radon.html 
 

2.0 Considérations relatives à la santé 
 

2.1 Effets sur la santé  
 
Les radionucléides émettent un rayonnement ionisant doté d’une énergie suffisante 
pour arracher des électrons aux atomes et aux molécules. En termes très simples, 
lorsqu’un électron partagé par des atomes formant une liaison moléculaire est délogé, 
la liaison se brise et la molécule se dissocie. Le processus peut se produire à la suite 
d’un impact direct subi par ces atomes ou, de manière indirecte, après la formation de 
radicaux libres causée par l’irradiation de molécules adjacentes. Lorsque le 
rayonnement ionisant est absorbé dans une cellule humaine, il peut endommager les 
molécules d’ADN. L’organisme dispose de mécanismes naturels qui, souvent, lui 
permettent de réparer ces dommages avant qu’ils ne deviennent problématiques. 
Toutefois, dans certains cas, les dommages peuvent entraîner la prolifération de 
cellules anormales ou le cancer. Du point de vue de la santé, l’objectif principal des 
mesures prises pour gérer l’exposition du public aux rayonnements ionisants consiste à 
réduire le risque de cancer attribuable.  
 
Les facteurs qui se rapportent au cancer induit par les rayonnements comprennent, 
entre autres, la voie d’exposition, les caractéristiques physiques et le comportement 
chimique du radionucléide et la sensibilité des organes exposés. 
  
Les principales données établissant un lien entre l’exposition au rayonnement et le 
cancer proviennent d’études auprès de personnes ou de groupes de personnes qui ont 
subi des expositions relativement élevées : 

• survivants des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki; 

• patients exposés à des doses élevées de rayonnement à des fins diagnostiques 
ou thérapeutiques;  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon.html


14 | Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, Paramètres 
radiologiques 

 

• travailleurs exposés professionnellement (dossiers historiques), y compris les 
mineurs d’uranium et les peintres de cadrans au radium. 

 
À des doses et des débits de dose plus faibles, les preuves épidémiologiques sont 
moins claires, en partie parce que l’ensemble de la population est exposée à de faibles 
niveaux de radioactivité dans le cadre du rayonnement naturel de fond, et en partie 
parce que les cancers induits par la radiation ne peuvent pas être distingués des 
cancers attribuables à d’autres causes (CIPR, 2007). Cependant, des études 
mécanistiques ont montré que des doses de rayonnement relativement faibles peuvent 
déclencher des réponses biologiques associées au cancer (UNSCEAR, 2021). Aux fins 
de la radioprotection, on suppose que de faibles doses de rayonnement peuvent 
entraîner un cancer ou des effets héréditaires, et cette hypothèse constitue le 
fondement de l’évaluation et de la gestion des risques décrites dans la section suivante. 
Il est admis que la relation entre l’exposition et les effets sur la santé comporte un haut 
degré d’incertitude lorsque les doses et débits de dose sont faibles.  
 

2.2 Risque 
 
Le cancer induit par les rayonnements et les mutations héréditaires sont des effets 
stochastiques dont on suppose que la probabilité d’apparition augmente quand 
l’exposition augmente et diminue quand l’exposition diminue. Les calculs employés aux 
fins de la radioprotection permettent de définir le risque prospectif associé à ces effets 
et d’orienter la gestion de l’exposition. Le modèle de risque accepté à l’échelle 
internationale pour ces calculs est linéaire et ne comporte pas de seuil, ce qui signifie 
qu’il est possible de calculer un risque pour toute exposition, peu importe son ampleur. 
Dans la vie quotidienne, nous sommes confrontés à des risques pour la santé 
provenant sources nombreuses et diversifiées.  
 
Parfois, les interventions visant à réduire un risque peuvent entraîner des 
conséquences indésirables plus graves que la préoccupation initiale. Il est donc 
important de trouver un équilibre. Dans cette optique, la CIPR a fondé son système de 
protection sur les principes de justification et d’optimisation (CIPR 103), à savoir que : 

• toute décision modifiant une situation d’exposition aux rayonnements 
(augmentation ou diminution) devrait faire plus de bien que de mal, compte tenu 
de l’ensemble des risques et des conséquences radiologiques et non 
radiologiques;  

• le niveau d’exposition devrait être maintenu à un faible niveau, en tenant compte 
des facteurs économiques, sociétaux, environnementaux et autres.  
 

Ces principes sont utilisés pour orienter les systèmes de radioprotection canadiens et 
internationaux.  
 
Les CMA pour l’eau potable au Canada ont été établies à des niveaux bien inférieurs à 
tout niveau d’importance pour la santé humaine, de sorte que le risque radiologique est 
très faible. Dans la plupart des situations, l’atteinte de ces cibles comporte des coûts ou 
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des conséquences non radiologiques qui sont relativement faibles. Il existe toutefois 
des exceptions, particulièrement lorsque l’eau provient d’approvisionnements en eau 
potable de petits systèmes ou de systèmes. privés. Les restrictions sur la 
consommation d’eau ou le coût élevé des systèmes de traitement peuvent avoir des 
conséquences négatives qui dépassent largement les avantages d’éviter une faible 
dose de rayonnement. Dans ces cas, il est important de demander l’avis des 
professionnels de la radioprotection, en consultation avec les organismes de 
réglementation compétents, le cas échéant, pour décider de la marche à suivre (voir 
également la section « Application de la recommandation »). 
 

2.3 Niveau de référence et dose efficace 
 
La CIPR recommande que la gestion des expositions provenant de sources naturelles 
et historiques se fasse en fonction d’un niveau de référence compris entre 1 mSv/an et 
20 mSv/an (CIPR, 2007).  
 
Le fondement des CMA présentées dans ce présent document est un niveau de 
référence de 1 mSv/an, qui se situe à la limite inférieure de la plage recommandée. 
Cette valeur est conforme au niveau de référence recommandé dans les normes 
internationales de sûreté (AIEA, 2014) et est reconnue par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS, 2018). La section 6 et l’annexe B contiennent des précisions sur la 
façon dont les recommandations de Santé Canada se comparent à celles 
d’organisations internationales et de pairs.  
 
Le niveau de référence n’est ni une limite ni une borne séparant les valeurs jugées 
sûres de celles qui ne le sont pas. Il s’agit plutôt d’un niveau qui comporte un risque 
minimal et qui est raisonnablement réalisable pour la plupart des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable au Canada.  
 
Le niveau de référence est exprimé en termes de dose efficace, qui est un concept 
élaboré par la CIPR pour relier l’exposition aux rayonnements ionisants au risque 
d’effets stochastiques sur la santé, principalement le cancer. Des informations sur les 
propriétés physiques et chimiques des radionucléides sont ainsi combinées avec des 
données caractérisant la réponse biologique. Cela permet de résumer et/ou de 
comparer facilement les expositions à différents radionucléides par différentes voies 
aux limites et aux niveaux de référence. Les estimations de l’exposition moyenne à 
différentes sources de rayonnement de fond, comme montré dans la section 1, sont 
exprimées à l’aide de la dose efficace. L’unité de la dose efficace est le sievert (Sv). 
Comme le sievert est une très grande unité, les doses susceptibles de se retrouver 
dans l’eau potable sont habituellement exprimées en mSv, soit un millième de sievert.  
 
La CIPR a élaboré des coefficients de dose (dose par unité d’incorporation d’une 
substance radioactive) pour faciliter ces calculs (CIPR, 2012, 2017). En utilisant des 
coefficients de dose pour l’ingestion de radionucléides, ainsi que des renseignements 
sur les concentrations de radionucléides et les taux de consommation, il est possible 
d’estimer la dose qu’une personne recevrait d’une source d’eau potable donnée.  
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Santé Canada a utilisé des coefficients de dose efficace et des paramètres standard 
pour dériver les CMA (voir la section 3). 
 

3.0 Évaluation et mise en œuvre 
 
La figure 3 décrit le processus d’évaluation des paramètres radiologiques dans l’eau 
potable. Le processus commence par des mesures de laboratoire approximatives et 
relativement peu coûteuses. Des évaluations plus précises s’ajoutent ensuite si les 
résultats obtenus le justifient. Chacune de ces étapes est décrite plus en détail aux 
sections 3.1 et 3.2. 
 
Les CMA s’appliquent à l’eau consommée, de sorte que l’échantillonnage et la 
surveillance doivent refléter l’eau qui sort du robinet (OMS, 2018). Pour les systèmes 
existants, si l’eau est traitée avant la consommation, elle doit faire l’objet d’un 
échantillonnage après le traitement, car le traitement peut réduire les concentrations 
d’activité de nombreux radionucléides. En général, la concentration des radionucléides 
dans le tableau 1 ne devrait pas changer dans le réseau de distribution, il est donc 
approprié de mesurer l’eau à l’installation de traitement de l’eau potable après le 
traitement ou aux réservoirs de stockage avant la distribution. Pour les 
approvisionnements en eau potable qui ne sont pas traités, comme certains petits 
approvisionnement en eau, les radionucléides peuvent être mesurés à la source ou au 
point de collecte. Idéalement, certaines mesures devraient être faites au point de 
consommation, c’est-à-dire au robinet ou au point de collecte commun; cependant, cela 
peut ne pas être possible pour les grands réseaux de distribution.  
 
Dans le cas d’un nouvel approvisionnement en eau potable, les radionucléides doivent 
être mesurés à partir de l’eau de source, afin de la caractériser et de déterminer si elle 
est propre à la consommation. Les technologies et stratégies de traitement existantes 
en place pour lutter contre d’autres contaminants doivent également être prises en 
compte. Cette caractérisation doit être effectuée en même temps que l’évaluation des 
risques microbiologiques et chimiques dans le cadre de l’élaboration de plans de 
salubrité de l’eau. 
 
Les critères d’activité des rayonnements alpha et bêta, les valeurs de CMA, les valeurs 
de référence de l’annexe C, la formule de calcul de la somme et le niveau de référence 
ont été élaborés en fonction de l’exposition annuelle. Il est important de garder cela à 
l’esprit lors de la caractérisation initiale d’une source d’eau. Il peut être nécessaire de 
répéter les mesures alpha et bêta macroscopiques et les analyses des radionucléides 
pour saisir les fluctuations et établir correctement une base de référence. Il est 
recommandé de prélever des échantillons et de prendre des mesures une fois par 
saison pendant la première année pour les sources d’eau qui approchent ou dépassent 
la CMA.  
 
La dose pour les nourrissons (moins de 1 an) est relativement plus élevée que celle 
pour les enfants plus âgés et les adultes à la CMA. Si le critère de dépistage est 
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dépassé pour l’activité alpha brute ou l’activité bêta brute, il est recommandé que l’eau 
d’une autre source (par exemple de l’eau embouteillée) soit employée dans les 
préparations pour nourrissons. Les enfants (âgés de plus d’un an) et les adultes 
peuvent continuer de consommer et d’utiliser l’eau. 
 
Une surveillance continue ou un examen périodique peut être nécessaire s’il y a des 
raisons de s’attendre à ce que les niveaux de radionucléides changent (par exemple, 
pour confirmer qu’un système de traitement fonctionne correctement) ou pour répondre 
aux exigences réglementaires. Ce sujet est abordé à la section 6. 
 
Figure 3 : Organigramme pour l’évaluation des paramètres radiologiques dans les 
sources d’eau potable  
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aLes mesures de l’activité bêta brute doivent être corrigées pour tenir compte de la 
présence de potassium-40 (OMS, 2022). Voir les détails relatifs aux techniques 
particulières de mesure, telles que celles indiquées dans le tableau 3. 
bPour l’ajout à des préparations pour nourrissons, envisager l’utilisation d’une autre 
source d’eau (comme l’eau embouteillée). 
 
 

3.1 Dépistage des activités alpha brute et bêta brute 
 
Puisque tous les principaux radionucléides ciblés dans l’évaluation systématique de 
l’eau potable émettent des particules alpha et/ou bêta, un échantillon d’eau peut 
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généralement être rapidement analysé à l’aide de méthodes d’analyse qui mesurent 
l’activité alpha ou bêta brute (voir la section 4.1).  
 
Le dépistage des activités alpha brute et bêta brute est un moyen relativement peu 
coûteux de cibler les échantillons d’eau qui ne nécessitent pas d’études plus 
approfondies à l’aide de tests plus coûteux. Si les résultats des mesures de l’activité 
alpha et bêta brute sont inférieurs aux critères de sélection, l’eau répond aux 
recommandations.  
 
Le critère de dépistage établi pour chaque essai correspond à une dose annuelle d’au 
plus 0,3 mSv, soit environ un tiers de la dose de référence. Santé Canada fonde le 
critère de dépistage de l’activité alpha brute sur le polonium 210 (Po-210) (0,5 Bq/L) et 
le critère de dépistage de l’activité bêta brute sur le Ra-228 (1 Bq/L), car ces 
radionucléides ont les coefficients de dose les plus élevés parmi ceux associés à une 
CMA ou une valeur de référence à l’annexe C (CIPR, 2012, 2017). Cette approche est 
conservatrice.  
 
Les résultats qui dépassent les critères de dépistage ne signifient pas nécessairement 
que les CMA sont dépassés. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les 
mesures de l’activité alpha ou bêta brute sont supérieures aux critères, dont certaines 
sont décrites à l’annexe D. Les dépassements doivent être examinés en prenant au 
moins l’une des mesures suivantes : répéter l’analyse (s’il y a suffisamment 
d’échantillon); répéter la procédure de dépistage à différents moments de l’année (pour 
mieux caractériser les niveaux annuels moyens); ou effectuer une analyse spécifique 
aux radionucléides. Les décisions sur la meilleure façon de procéder doivent être prises 
en tenant compte des ressources disponibles et en consultation avec les autorités, le 
cas échéant.  

 

3.2 Analyse de radionucléides particuliers 
 
Si l’eau ne répond pas aux critères de dépistage, l’étape suivante consiste à mesurer 
des radionucléides spécifiques et à comparer leurs niveaux d’activité avec les CMA 
(voir la section 4.2). 
  
Les CMA pour les radionucléides individuels ont été calculées à l’aide de coefficients de 
dose pour les adultes (CIPR, 2012, 2017), en supposant un apport en eau potable de 
1,53 L/jour (ou 558 L/an) et un niveau de référence de 1 mSv par année. 
 
La CMA d’un radionucléide donné dans l’eau potable est calculée selon la formule 
suivante : 
 
CMA (Bq/L) = 
 
1 mSv/an 
----------------------------------------------------- 
558 L/an × CD (Sv/Bq) × 1000 mSv/Sv 
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où : 
• 1 mSv/an est le niveau de référence. 
• 558 L/an représente la consommation annuelle d’eau potable d’un adulte (à raison de 
1,53 L/jour). Cette valeur est conforme à celle utilisée par Santé Canada dans d’autres 
recommandations pour l’eau potable (Santé Canada, 2021a). 
• CD est le coefficient de dose d’ingestion pour un membre du public selon la 
norme 119 de la CIPR. Il fournit une estimation de la dose efficace engagée sur 50 ans 
pour un adulte, résultant d’une ingestion unique de 1 Bq d’un radionucléide donné.  
 
 

 
3.2.1 Formule de sommation 
 
Les effets radiologiques de deux radionucléides ou plus dans la même source d’eau 
potable sont supposés être additifs. Par conséquent, pour qu’il y ait conformité aux 
recommandations, la formule de sommation suivante doit être satisfaite : 
 

 
où Ci et CMAi sont les concentrations observées et les concentrations maximales 
acceptables, respectivement, de chaque radionucléide contributeur. La sommation 
devrait uniquement inclure les radionucléides détectés avec un intervalle de confiance à 
95 % au minimum. Les limites de détection des radionucléides non détectés ne doivent 
pas être utilisées dans le terme de concentration (Ci), car, dans certains cas, un 
échantillon pourrait ne pas satisfaire au critère de sommation même s’il n’y a aucun 
radionucléide. 
 
Les CMA chimiques ne devraient pas être incluses dans la formule de sommation 
radiologique. Par exemple, l’uranium naturel total n’a pas de CMA radiologique, mais 
plutôt une CMA chimique, qui est plus restrictive. Étant donné que l’uranium génère une 
très faible dose radiologique (~0,01 mSv/an) à la CMA chimique, l’uranium ne devrait 
pas être inclus dans la formule de sommation. 
 

3.3 Évaluation des doses et décisions d’atténuation 
 
Les CMA ont été calculées à l’aide des valeurs par défaut de certains paramètres, 
comme les taux de consommation. Si les concentrations de radionucléides dépassent 
la CMA (ou 1, si l’on utilise la formule d’établissement de la somme), il pourrait être utile 
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de caractériser les doses avec plus de précision. Les résultats, lorsqu’ils sont comparés 
au niveau de référence, peuvent éclairer le choix des étapes à venir. L’évaluation de la 
dose dépendra de nombreux facteurs, y compris les radionucléides présents dans l’eau 
potable et les variations saisonnières des concentrations mesurées. Il est recommandé 
de communiquer avec un expert en radioprotection pour effectuer cette évaluation et 
formuler des recommandations, en consultation avec les autorités, le cas échéant. 
Dans le cas des puits privés, la tolérance au risque des personnes desservies et les 
répercussions des mesures d’atténuation, y compris les coûts, sont des facteurs 
importants à prendre en compte pour choisir la meilleure façon de procéder. Les 
dépassements devraient généralement donner lieu à des mesures d’atténuation dans 
les réseaux publics ou les réseaux communautaires de plus grande taille. Les options 
de traitement sont abordées à la section 5.  
 
 

4.0 Considérations relatives à l’analyse et au traitement 
 
Le tableau 3 présente un bref résumé des méthodes d’analyse utilisées pour effectuer 
les mesures des activités alpha brute et bêta brute des radionucléides avec les CMA ou 
les valeurs de référence à l’annexe C. Les méthodes validées qui s’y trouvent 
proviennent de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA), de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l’American Society for Testing 
and Materials (ASTM). Les laboratoires canadiens et américains se fient souvent 
directement à ces méthodes ou peuvent les utiliser comme base pour élaborer, valider 
ou tester leurs propres méthodes. Les échantillons d’eau doivent être prélevés 
conformément aux directives fournies à la section 3.0. Les échantillons d’eau doivent 
être analysés par un laboratoire accrédité pour l’analyse des radionucléides dans l’eau 
potable. Le laboratoire peut fournir plus de renseignements sur la procédure de 
prélèvement, y compris le contenant et le volume de l’échantillon. 
 
Les limites de détection mentionnées aux sections 4.1 et 4.2 correspondent à celles des 
méthodes de référence. En pratique, les limites de détection peuvent varier en fonction 
des paramètres de l’échantillon, du temps de comptage et des modifications apportées 
à la méthode de référence par le laboratoire.  
 

4.1 Mesure des activités alpha brute et bêta brute 
 
Pour déterminer les activités alpha brute et bêta brute dans l’eau potable (à l’exception 
du radon), on peut laisser évaporer un volume connu de l’échantillon jusqu’à dessiccation 
et mesurer l’activité du résidu. Comme le rayonnement alpha est facilement absorbé par 
une mince couche de matière solide, la fiabilité et la sensibilité de la méthode peuvent 
être réduites lorsque l’activité alpha est mesurée dans les échantillons contenant une 
grande quantité de matières dissoutes totales (MDT). Certaines méthodes prévoient la 
soustraction du potassium-40 (K-40) pour une mesure précise de l’activité bêta brute. Le 
potassium total dans l’échantillon selon la masse peut être mesuré par 
spectrophotométrie d’absorption atomique, après quoi l’activité du K-40 (Bq) peut être 



22 | Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, Paramètres 
radiologiques 

 

calculée à l’aide du facteur de 27,6 becquerels par gramme (Bq/g). Les méthodes 
recommandées pour la détermination des activités alpha brute et bêta brute sont 
présentées dans le tableau 3. La limite de détection varie selon les laboratoires en 
fonction de l’équipement et des procédures utilisés. En moyenne, une comparaison entre 
les laboratoires situe la limite de détection entre 1,4 et 340 millibecquerels par litre 
(mBq/L) pour l’activité alpha brute et entre 0 et 424 mBq/L pour l’activité bêta brute 
(Jobbagy, 2016). 
 
Tableau 3. Méthodes de référence pour la mesure des activités alpha brute et bêta brute 

Paramètre Méthode de 
référence 

Préparation Détection 

Activité alpha 
brute 

ISO 9696 (2017) 
 
 
 
APHA 7110 C 
(1998) 

Évaporation 
 
 
 
Coprécipitation 
 

Mesure par compteur 
proportionnel à gaz 
 
 
Mesure par compteur 
proportionnel à gaz 
 

Activité bêta 
brute 
 
 

ISO 9697 
(2018) 

Évaporation Mesure par compteur 
proportionnel à gaz 
 

Activités alpha 
brute et bêta 
brute 

EPA 900.0 
(1980a) 
 
 
ASTM D7283 
(2017) 

Évaporation 
 
 
 
Évaporation 

Mesure par compteur 
proportionnel à gaz 
 
 
Comptage par 
scintillation liquide 
 

 
Bien que la détection des activités alpha brute et bêta brute puisse réduire le besoin 
d’analyses de radionucléides particuliers, qui sont plus coûteuses, elle présente plusieurs 
inconvénients en tant qu’outil de mesure. Ces inconvénients incluent notamment des 
résultats faussement positifs, en particulier lors de la mesure des activités alpha brute et 
bêta brute en présence de radon dissous. De faux positifs de l’ordre de dizaines de Bq/L 
sont assez courants, mais, dans bon nombre de ces cas, des analyses détaillées 
montreront que tous les radionucléides d’intérêt sont conformes à la CMA. 
 
 

4.2 Méthodes d’analyse de radionucléides spécifiques 
 
L’analyse spécifique par radionucléide doit être limitée à ceux pour lesquels une valeur 
de CMA est définie (tableau 4), à moins qu’il n’y ait une connaissance préalable de la 
source de contamination (voir l’annexe C pour obtenir de plus amples renseignements). 
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Les méthodes d’analyse pour détecter les radionucléides associés à une CMA sont 
énumérées au tableau 5.  
 
Tableau 4. Radionucléides contribuant possiblement au dépassement des critères de 
dépistage 

Dépassement Radionucléides 

Activité alpha brute Radium-226 

Activité bêta brute Plomb-210 

Radium-228 

 
Tableau 5. Méthodes de référence pour les analyses de radionucléides spécifiques 

Radionucléid
e 

Méthode 
de 
référenc
e 

Préparation Méthode de 
détection 

LD  Remarques 

Plomb-210 ASTM 
D7535 
(2015) 
 
 
ISO 
13163 
(2021c) 

Extraction 
en phase 
solide 
 
 
Extraction 
en phase 
solide 

Mesure par 
compteur 
proportionnel 
à gaz 
 
Comptage 
par 
scintillation 
liquide 
 

37 mBq/
L 
 
 
 
20 à 50 
mBq/L 

Si une forte 
présence de radon 
est soupçonnée, il 
est recommandé 
d’agiter 
l’échantillon pour 
éliminer le radon 
dissous, avant de 
l’entreposer. 
(Drage et coll., 
2005) 

Radium-226 et 
228 
 

ISO 
22908 
(2020b) 

Coprécipitati
on et 
resuspensio
n 

Comptage 
par 
scintillation 
liquide 

0,01 Bq/
kg (Ra-
226), 
0,06 Bq/
kg (Ra-
228) 

Sans objet 

Radium-226 
 

ASTM 
D2460-07 
(2013a)/ 
EPA 
903.0 
(1999) 
 
 
ASTM 
D3454  
(2022)/ 
EPA 
903.1 

Coprécipitati
on 
 
 
 
 
 
 
Émanation 
du radon 

Spectrométri
e alpha 
ou mesure 
par compteur 
proportionnel 
à gaz 
 
 
Chambre à 
scintillation 

Méthod
e 
ASTM : 
3,7 à 
37 mBq/
L 

Sans objet 
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Radionucléid
e 

Méthode 
de 
référenc
e 

Préparation Méthode de 
détection 

LD  Remarques 

(1980c) 
 

Radium-228 EPA 
904.0 
(2022) 

Coprécipitati
on 

Mesure par 
compteur 
proportionnel 
à gaz 

Valeur 
non 
indiquée 

Sans objet 

Bq/L – becquerels par litre; mBq/L – millibecquerels par litre; Bq/mL– becquerels par millilitre; Bq/kg – becquerels par 
kilogramme; LD – limite de détection; Ra-226 – radium 226; Ra-228 – radium-228  

 

5.0 Considérations relatives au traitement 
 
 
Plusieurs technologies sont disponibles pour réduire les concentrations de 
contaminants radiologiques dans l’eau potable à l’échelle municipale et résidentielle. À 
l’échelle municipale, les technologies comprennent l’adsorption, l’échange d’ions, 
l’osmose inverse (OI), la précipitation et l’adoucissement à la chaux. Le choix d’un 
procédé de traitement approprié dépendra de nombreux facteurs, notamment la source 
d’eau brute et ses caractéristiques, la nature des radionucléides présents dans l’eau et 
les conditions opérationnelles de la méthode de traitement choisie.. Il est essentiel de 
procéder à des études pilotes et à l’échelle de banc d’essai pour s’assurer que la 
source d’eau peut être traitée avec succès et pour optimiser les conditions d’opération. 
De plus, la manipulation et l’élimination des résidus de traitement (déchets produits par 
le traitement) doivent être soigneusement examinées lors de l’enlèvement des 
radionucléides de l’eau potable, car un faible niveau de radioactivité peut être présent 
(voir la section 5.4 pour plus de détails).  
 
À l’échelle résidentielle, on s’attend à ce que les dispositifs de traitement certifiés à OI 
ou à distillation enlèvent efficacement le radium et le plomb. On ne s’attend 
généralement pas à ce que les appareils présentent une radioactivité suffisante pour 
justifier des précautions particulières de la part des propriétaires. Les déchets liquides 
et solides des dispositifs de traitement peuvent être éliminés dans les égouts ou les 
fosses septiques et dans les sites d’enfouissement municipaux, selon le cas. 
 
 
5.1 Propriétés chimiques des radio-isotopes 
Aux fins du traitement, l’isotope radioactif d’un élément a le même comportement 
chimique et physico-chimique que l’élément stable. De plus, bien que les radioisotopes 
aient des taux de désintégration et des modes de désintégration différents, l’enlèvement 
de 95 % du Ra-226, par exemple, entraîne également un enlèvement de 95 % du Ra-
228 lorsqu’ils sont présents ensemble, quel que soit le rapport de leurs activités initiales 
(Clifford, 2004). 
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5.2 Échelle municipale 
 
La plupart des radionucléides peuvent être enlevés efficacement dans les installations 
municipales de traitement de l’eau. Les technologies les plus efficaces disponibles pour 
l’enlèvement des radionucléides à cette échelle sont l’IX, l’OI et l’adoucissement à la 
chaux et par précipitation (US EPA, 2000b; OMS, 2022). L’efficacité de l’enlèvement est 
influencée par les caractéristiques de la source d’eau, y compris le pH, la concentration 
dans l’affluent, la concentration d’ions concurrents (en particulier le sulfate) et 
l’alcalinité. En général, les résines échangeuse d’ions présentent une certaine 
sélectivité pour divers ions, selon la concentration ionique de la solution et le type de 
résine choisi. La capacité de l’échange d’ions et la sélectivité de la résine sont des 
considérations importantes lors du choix d’une résine pour l’enlèvement d’un 
radionucléide spécifique.  
 
Pour l’OI, l’efficacité d’enlèvement rapportée varie généralement de 70 % à 99 % 
(Annanmäki, 2000). L’efficacité de l’enlèvement par IXpeut atteindre 95 %, selon les 
données disponibles, mais dépend du matériau échangeur d’ions utilisé (US EPA, 
2000a).  
 
Les technologies d’OI et d’échange d’ions peuvent réduire le pH de l’eau et augmenter 
la corrosion. Dans le processus d’échange d’anions, la résine échangeuses d’ions 
fraîchement régénérée enlève les ions bicarbonate en plus des contaminants. En 
conséquence, une réduction du pH et de l’alcalinité totale se produit au cours des 
100 premiers volumes de lit (BV) d’un cycle, et il peut s’avérer nécessaire d’augmenter 
le pH de l’eau traitée au début d’un cycle pour éviter la corrosion (Clifford, 1999; Wang 
et coll., 2010; Clifford et coll., 2011). De même, la régénération fréquente d’une résine 
échangeuse d’ions entraîne une diminution importante et continue du pH de l’eau, ce 
qui a aussi une incidence sur la corrosion (Lowry, 2009, 2010). Puisque l’OI enlève 
continuellement et complètement l’alcalinité de l’eau, elle entraînera sans cesse une 
diminution du pH et une augmentation de la corrosivité de l’eau traitée. Par conséquent, 
le pH de l’eau produite doit être ajusté pour éviter les problèmes de corrosion, comme 
le relargage de plomb et de cuivre, dans le réseau de distribution (Schock et Lytle, 
2011). 
 

5.2.1 Plomb 
 
Sur le plan chimique, l’isotope Pb-210 se comporte comme le plomb élémentaire. Pour 
cette raison, les technologies de traitement qui enlèvent le plomb élémentaire enlèvent 
également l’isotope radioactif. Le traitement conventionnel de l’eau, y compris la 
décantation, la coagulation et la filtration par sulfate d’aluminium (alun) ou par sulfate 
ferrique, est raisonnablement efficace pour enlever le plomb de l’eau potable. 
L’adsorption, l’échange d’ions et l’adoucissement à la chaux à pH élevé sont également 
efficaces pour enlever le plomb. De plus amples renseignements sur le traitement se 
trouvent dans le Document technique sur le plomb (Santé Canada, 2019). 
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5.2.2 Radium 
 
Le processus d’adoucissement à la chaux précipite le radium avec la dureté calcique et 
magnésienne et est également efficace pour enlever les contaminants inorganiques 
(par exemple, l’arsenic, le baryum, le chrome) des sources d’eau potable. Brink et ses 
collaborateurs (1978) ont signalé que l’adoucissement à la chaux a permis d’enlever le 
radium dans une mesure de 75 % à 96 % avec un enlèvement accru à un pH plus élevé 
(pH de 9,4 et de 10,6, respectivement). Le procédé d’adoucissement à la chaux peut 
être peu pratique à moins que la réduction de la dureté ne soit un objectif de traitement 
simultané. L’adoucissement de la chaux peut nécessiter une recarbonatation (pour 
réduire le pH) et l’ajout d’inhibiteurs de corrosion pour protéger le réseau de distribution 
de la corrosion liée à l’enlèvement de la dureté et de l’alcalinité (US EPA, 2012). 
 
Le procédé d’échange d’ions pour enlever le radium utilise un matériau échangeur 
cationique fortement acide (c’est-à-dire que la résine est régénérée par une solution 
acide ou le NaCl) (Annanmäki, 2000; Clifford, 2004; Civardi, 2022). En plus de 
l’échange d’ions, de OI et de l’adoucissement à la chaux, le tableau 6 montre les 
technologies de traitement qui peuvent enlever à la fois le Ra-226 et le Ra-228, à savoir 
la filtration sur sable vert, la précipitation au sulfate de baryum, l’électrodialyse et 
l’électrodialyse inverse et la filtration à l’oxyde de manganèse hydraté (US EPA, 2000b). 
 
 

Tableau 6. Technologies de traitement et efficacité d’enlèvement du radium 

Adapté de Clifford (2004); OI – osmose inverse; SAC – résine échangeuse de cations fortement acide  
 

 
5.2.3 Radon 
 

Méthode de traitement Efficacité 
d’enlèvement 

Commentaire 

Adoucissement par 

échange d’ions (Na+, SAC) 

> 95 % Opérer jusqu’à la percée de 

dureté; régénération au NaCl 

Précipitation sous forme de 
Ba(Ra)SO4 

 

50 %–95 % Ajout de BaCl2 à l’eau 

d’alimentation avant la 

filtration 

Adsorption sur MnO2 
50 %–95 % Utilisation de MnO2 

préformé ou d’un milieu 

filtrant recouvert de 

MnO2 

OI > 99 % Méthode efficace, mais posant 
certaines difficultés 
opérationnelles  
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L’aération haute performance est considérée comme la meilleure technologie disponible 
pour enlever le radon des approvisionnements d’eau souterraine. Les méthodes 
d’aération haute performance comprennent l’aération par tour à garnissage et l’aération 
par barbotage multiétage,, permettant un enlèvement allant jusqu’à 99,9 %. Cependant, 
ces méthodes peuvent également générer une quantité importante de radon en 
suspension dans l’air. L’adsorption sur charbon actif en grains (CAG), avec ou sans 
échange d’ions, permet aussi d’enlever une grande part du radon, mais avec une 
moindre efficacité, et les grandes quantités de CAG qu’elle requiert font qu’elle convient 
assez mal aux systèmes de grande capacité.  
 
Dans certaines circonstances particulières, l’emploi du CAG, de même que le CAG 
installé au point d’entrée, pourraient convenir à de très petits systèmes (US EPA, 1999).  
 

5.3 Considérations relatives aux réseaux de distribution 
 
Les radionucléides présents dans l’eau traitée peuvent se déposer dans le réseau de 
distribution, où ils s’accumulent (Friedman et coll., 2010). Des concentrations plus 
élevées de radionucléides dans l’eau entrant dans le réseau de distribution augmentent 
le potentiel d’accumulation. Si des changements chimiques ou des perturbations 
physiques surviennent, une remobilisation des radionucléides dans l’eau peut se 
produire, ce qui pourrait entraîner une augmentation de leurs concentrations au robinet. 
Les épisodes d'eau colorée  (eau rouge ou grise) sont susceptibles d’être accompagnés 
d’une libération de contaminants accumulés, y compris des radionucléides, car ils sont 
facilement adsorbés sur les dépôts d’aluminium, de fer et de manganèse (Santé 
Canada, 2019, 2021b, 2025). La présence de solides d’aluminium est généralement 
associée aux systèmes d’approvisionnement en eau (de surface) qui appliquent un 
coagulant d’aluminium pendant le traitement ou qui ont des niveaux mesurables élevés 
d’aluminium dans leur eau traitée, ainsi qu’aux systèmes de distribution comprenant 
des tuyaux revêtus de ciment ou de mortier de ciment (Friedman et coll., 2010). 
Cependant, de l’aluminium naturel peut également être présent dans les eaux 
souterraines et entraîner la production de sédiments d’aluminium (Santé Canada, 
2021b). 
 
Les radionucléides qui, lorsqu’ils sont présents, peuvent être adsorbés et s’accumuler 
dans les réseaux de distribution comprennent le Pb-210, le Ra-226 et le Ra-228 
(Valentine et Stearns, 1994; Field et coll., 1995; Reiber et Dostal, 2000). Friedman et 
ses collaborateurs (2010) ont constaté que le Ra-226 était le sixième élément trace le 
plus concentré dans les échantillons de dépôt, avec une concentration médiane de 
9,1 picocuries par gramme (pCi/g) (0,33 Bq/g). Les concentrations médianes dans l’eau 
associées aux solides de rinçage des bornes d’incendie et aux échantillons de tuyaux 
étaient de 3,7 pCi/L (0,14 Bq/L) et de 0,39 pCi/L (0,01 Bq/L), respectivement (soit une 
différence de plus d’un facteur dix). 
 
L’accumulation de contaminants radiologiques et inorganiques à l’état de traces dans le 
réseau de distribution d’eau potable est influencée par de nombreux facteurs. Ces 
facteurs comprennent les concentrations de contaminants dans l’eau traitée, les 
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conditions de qualité de l’eau dans le réseau de distribution, le matériau de composition 
des tuyaux, de la cooccurrence de fer, de manganèse et d’aluminium dans les dépôts 
des tuyaux, ainsi que des conditions de pH et d’oxydoréduction dans l’eau. Les 
principaux mécanismes par lesquels les contaminants à l’état de traces (par exemple, 
les radionucléides, l’arsenic, le plomb) s’accumulent dans le réseau de distribution sont 
l’adsorption et la coprécipitation dans les solides du substrat, en particulier les 
particules de fer et les dépôts de corrosion (par exemple, les oxydes de fer hydratés), 
les solides d’aluminium et de manganèse (par exemple, les oxydes de manganèse 
hydratés) (Hill et coll., 2010; Kim et Herrera, 2010; Friedman et coll., 2010, 2016; Han et 
coll., 2018; Gao et coll., 2019).  
 
Des études ont montré que des changements dans la chimie de l’eau (pH et 
oxydoréduction) ou les procédés de traitement de l’eau, ou des perturbations 
physiques, peuvent libérer ces radionucléides des dépôts des tuyaux et provoquer une 
remobilisation et des concentrations élevées au robinet. Par conséquent, une coloration 
de l’eau ne doit pas être considérée comme sécuritaire pour la consommation ou traitée 
uniquement comme un problème esthétique. Un tel événement devrait déclencher un 
échantillonnage de détection des métaux et des radionucléides et pourrait nécessiter 
des activités supplémentaires d’entretien du réseau de distribution. Lorsque des 
radionucléides sont présents dans la source d’eau, les responsables de systèmes de 
distribution d’eau potable doivent déterminer s’ils doivent également être inclus dans 
leurs plans de gestion du réseau de surveillance et de distribution.  

 

5.4 Gestion des résidus 
 
Pour évaluer les options d’élimination et les exigences réglementaires, il faut d’abord 
caractériser le flux de déchets (résidus) générés. La caractérisation doit tenir compte de 
la technologie de traitement utilisée, des caractéristiques de la source d’eau (y compris 
les concentrations de contaminants radiologiques dans l’eau brute et la présence 
cooccurrente d’autres radionucléides), ainsi que des concentrations d’autres 
contaminants dans les résidus. Les technologies de traitement produisent une variété 
de résidus de déchets solides (milieux filtrants,  résine usée, membranes épuisées et 
boues) et de résidus de déchets liquides (saumure, eau de lavage, eau de rinçage, flux 
de neutralisation acide et concentré) et peuvent produire des champs gamma élevés 
dans le milieu filtrant. Les caractéristiques et la concentration du radionucléide dans les 
résidus varient selon la technologie de traitement utilisée et son efficacité, qui est 
associée à des facteurs tels que la fréquence de remplacement du milieu, la 
régénération et le lavage à contre-courant du filtre.  
 
Les responsables de systèmes de distribution d’eau potable devraient soumettre leurs 
technologies de traitement à des essais pilotes afin de déterminer, par exemple, le 
calendrier de régénération des procédés d’échange d’ions et les déchets résiduels qui y 
sont associés. Le traitement, l’entreposage, l’élimination ou le transport du flux de 
déchets peuvent exiger des précautions particulières. Les opérateurs pourraient avoir 
besoin d’une formation spéciale sur la gestion de ces résidus. Les responsables 
d’installations de traitement de l’eau potable devraient évaluer les résidus qui y sont 
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produits afin de déterminer s’ils doivent être traités comme des matières radioactives 
naturelles (MRN) aux fins de l’élimination (p. ex. Santé Canada, 2014). Le cas échéant, 
il faudrait consulter les autorités compétentes pour connaître les exigences relatives à 
l’élimination. Une liste des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de 
la radioprotection se trouve sur le site Web du Comité de radioprotection fédéral-
provincial-territorial (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-
pour-sante/radiation/comprendre/comite-radioprotection-federal-provincial-
territorial.html). Un outil Web peut également être utilisé pour estimer l’efficacité de 
l’enlèvement des radionucléides et des co-contaminants de l’eau potable, ainsi que les 
concentrations radioactives dans les déchets résiduels (US EPA, 2005). 

 
5.5 Échelle résidentielle 
 
Dans les cas où l’on souhaite enlever les radionucléides de l’eau potable à l’échelle 
résidentielle – par exemple, lorsque l’eau potable provient d’un puits privé – l’utilisation 
d’un dispositif de traitement résidentiel peut être envisagée. Les unités classées comme 
résidentielles peuvent avoir une capacité nominale de traitement supérieure à la 
capacité nécessaire pour une seule résidence; on peut donc également les utiliser dans 
les systèmes de petite taille.   
 
Avant l’installation du dispositif de traitement, il convient de faire analyser l’eau pour en 
déterminer les caractéristiques chimiques générales et les concentrations de 
radionucléides. Un laboratoire accrédité devrait analyser périodiquement l’eau entrant 
dans le dispositif et l’eau traitée pour vérifier l’efficacité du traitement. Les dispositifs 
peuvent perdre leur capacité d’enlèvement avec le temps et doivent être entretenus 
et/ou remplacés. Les consommateurs devraient vérifier la durée de vie prévue des 
composants du dispositif de traitement et l’entretenir au besoin selon les 
recommandations du fabricant. 
 
Santé Canada ne recommande aucune marque particulière de dispositif de traitement 
de l’eau potable. Cependant, il conseille fortement aux consommateurs d’utiliser des 
dispositifs de traitement qui ont été certifiés par un organisme de certification accrédité. 
Cette certification garantit que le dispositif de traitement répond aux normes 
appropriées de NSF International (NSF) et de l’American National Standards Institute 
(ANSI). Ces normes visent à établir des exigences minimales relatives aux matériaux, à 
la conception et à la fabrication des dispositifs de traitement de l’eau potable. La 
certification des unités de traitement est effectuée par une tierce partie et garantit que 
les matières contenues dans l’unité ne libèrent pas de contaminants dans l’eau potable 
(c’est-à-dire, la sécurité des matériaux). Les normes précisent également les exigences 
de rendement, c’est-à-dire l’efficacité d’enlèvement à atteindre pour certains 
contaminants qui peuvent être présents dans les approvisionnements en eau.  
 
Les organismes de certification (tiers), qui doivent eux-mêmes être accrédités par le 
Conseil canadien des normes, garantissent qu’un produit est conforme aux normes en 
vigueur. Les organismes accrédités au Canada comprennent les suivants :  

https://www.nemi.gov/methods/method_summary/9183/
https://www.nemi.gov/methods/method_summary/9183/
https://www.nemi.gov/methods/method_summary/9183/
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• Groupe CSA  

• NSF International  

• Water Quality Association  

• UL LLC  

• Bureau de normalisation du Québec   

• International Association of Plumbing and Mechanical Officials  

• ALS Laboratories Inc.  
Il est possible d’obtenir une liste à jour des organismes de certification accrédités 
auprès du Conseil canadien des normes.  
 
Les types d’appareils les plus courants disponibles pour le traitement à l’échelle 
résidentielle comprennent les systèmes d’échange d’ions et d’osmose inverse. En 
général, l’efficacité d’enlèvement des technologies de traitement au point d’utilisation et 
au point d’entrée devrait être similaire à celle des technologies de traitement à l’échelle 
municipale. 
 
À l’échelle résidentielle, on ne s’attend généralement pas à ce que les appareils 
présentent une radioactivité suffisante pour justifier des précautions particulières de la 
part des propriétaires. Les déchets liquides et solides des unités de traitement au point 
d’utilisation ou au point d’entrée peuvent être éliminés dans les systèmes d’égout ou les 
fosses septiques et les sites d’enfouissement municipaux, respectivement.  
 

5.5.1 Plomb-210  
 
Aucun dispositif de traitement n’est actuellement certifié spécifiquement pour 
l’enlèvement du Pb-210. Cependant, comme cet isotope se comporte comme le plomb 
élémentaire sur le plan chimique, les dispositifs certifiés pour l’enlèvement du plomb 
enlèveront également l’isotope radioactif.  
 
Les appareils de traitement de l’eau potable peuvent être certifiés selon la norme 
NSF/ANSI 53 (Drinking Water Treatment Units – Health Effects) (adsorption) ou 
NSF/ANSI 58 (Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems) pour l’enlèvement 
du plomb (NSF, 2023a, 2024a). Un certain nombre d’appareils de traitement résidentiel 
certifiés sont disponibles pour enlever le plomb de l’eau potable par adsorption (c’est-à-
dire, bloc de carbone/résine) et par osmose inverse. Une infographie est disponible 
pour aider à choisir un filtre d’adsorption certifié pour l’enlèvement du plomb 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/infographie-
procurer-filtre-eau-potable.html). Des dispositifs de traitement de l’eau potable certifiés 
selon la norme NSF/ANSI 62 (Drinking Water Distillation Systems) peuvent également 
être utilisés, car cette technologie de distillation est également efficace pour enlever le 
plomb à l’échelle résidentielle (NSF, 2023b). Toutefois, aucun système de distillation 
certifié n’est actuellement disponible. 
 

5.5.2 Radium 
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Des dispositifs de traitement de l’eau potable certifiés pour enlever le Ra-226 et le Ra-
228 de l’eau potable à l’aide des technologies d’échange d’ions et d’osmose inverse 
sont disponibles. Les dispositifs certifiés conformes à la norme NSF/ANSI 58 (Reverse 
Osmosis Drinking Water Treatment Systems) et à la norme 44 (Residential Cation 
Exchange Water Softeners) sont capables de réduire les niveaux de radium d’une 
concentration de 25 pCi/L (925 mBq/L) à une concentration maximale de 5 pCi/L 
(185 mBq/L) ou moins (NSF, 2024a,b). 
 

5.5.3 Radon 
 
La meilleure approche pour lutter contre le dégazage du Rn-222 est d’effectuer un 
dépistage dans l’air et d’éliminer la source de radon dans la maison (voir la 
section 1.2.3). Cependant, si un propriétaire choisit d’enlever le Rn-222 de l’eau 
potable, il existe des dispositifs de traitement de l’eau potable certifiés. En général, la 
technologie de traitement utilisant la technologie d’adsorption au charbon actif est 
efficace. Les dispositifs de traitement certifiés conformes à la norme NSF/ANSI 53 
(Drinking Water Treatment Units – Health Effects) (adsorption) peuvent réduire les 
concentrations de radon d’une concentration dans l’affluent de 4 000 pCi/L (148 Bq/L) à 
une concentration maximale inférieure à 300 pCi/L (11 Bq/L) (NSF, 2023a). 
 
Ces systèmes de filtration peuvent être installés au robinet (point d’utilisation) ou à 
l’endroit où l’eau pénètre dans la maison (point d’entrée). Les systèmes de point 
d’entrée sont préférés pour les composés volatils tels que le Rn-222. Ils enlèvent le Rn-
222 de l’eau pour les usages domestiques tels que le bain et la lessive ainsi que pour la 
cuisine et la consommation, empêchant ainsi sa libération à l’intérieur de la maison. 
Lorsque les dispositifs de traitement certifiés au point d’entrée ne sont pas disponibles à 
l’achat, les systèmes peuvent être conçus et construits à partir de matériaux certifiés. 
Une vérification périodique de l'eau qui entre dans le dispositif ainsi que l’eau traitée par 
un laboratoire accrédité est recommandée, afin de confirmer l’efficacité du système de 
traitement.  
 

6.0 Stratégies de gestion  
 
Tous les responsables de systèmes de distribution d’eau potable devraient mettre en 
œuvre un plan complet et à jour de gestion des risques pour la salubrité de l’eau. Il 
convient d’adopter une approche de gestion « de la source au robinet » pour assurer le 
maintien de la salubrité de l’eau (CCME, 2004; OMS, 2012, 2022, 2023). Ces 
approches  nécessitent une évaluation du réseau pour caractériser la source d’eau, 
décrire les les barrières de traitement qui préviennent ou réduisent la contamination, 
déterminer les conditions pouvant entraîner une contamination, documenter les zones à 
risque et mettre en œuvre des mesures de contrôle. Une surveillance opérationnelle est 
ensuite établie, et des protocoles opérationnels et de gestion sont institués 
(par exemple, procédures opérationnelles standardisées, mesures correctives et 
interventions en cas d’incident). Une surveillance de la conformité ainsi que d’autres 
protocoles permettant de valider le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sont 
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mis en œuvre (par exemple, la tenue de registres, la satisfaction des consommateurs). 
Les opérateurs doivent aussi recevoir une formation pour assurer en tout temps 
l’efficacité du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (Smeets et coll., 2009). 

 

6.1 Stratégies de contrôle 
 
Dans les sources d’eau dont la concentration de radionucléides est supérieure aux 
valeurs acceptables, une ou plusieurs options de traitement (voir la section 5.0) peuvent 
être mises en œuvre. Des stratégies de non-traitement, telles que le mélange contrôlé 
avant les points d’entrée du système ou le recours à d’autres sources d’eau, peuvent 
aussi être envisagées (voir « Application de la recommandation . Lorsque l’option d’une 
technologie de traitement est retenue, des essais pilotes doivent être effectués pour 
s’assurer que la source d’eau peut être traitée avec succès et que la conception du 
procédé est établie. Il faut accorder une attention particulière à la qualité et à la 
compatibilité d’une nouvelle source avant d’apporter tout changement (c’est-à-dire,  
passage à une autre source, mélange ou raccordement) à une source d’ eau existante. 
Par exemple, si la nouvelle source d’eau a un profil chimique différent de celui des 
sources existantes, elle peut entraîner la déstabilisation ou la désorption du Ra-226 ou 
du Ra-228 (et des contaminants métalliques) provenant des dépôts de fer du réseau de 
distribution. 

Comme il est indiqué à la section 5.3, les radionucléides sont adsorbés facilement sur 
les dépôts d’aluminium, de fer et de manganèse. La gestion des concentrations de ces 
métaux dans le réseau de distribution réduira au minimum la possibilité d’une 
accumulation et d’une libération de radionucléides dans l’eau distribuée (Santé Canada 
2019, 2021b, 2025). Il est essentiel de bien concevoir les puits d’eau souterraine durant 
la phase de construction pour réduire au minimum les sédiments d’aluminium produits 
(et accumulés) après les périodes de repos, lors du démarrage et du pompage de 
routine des puits (Santé Canada, 2021b).  

En général, le réseau de distribution devrait être géré de manière à ce que l'eau potable 
soit transportée de l’installation de traitement au consommateur avec une perte de 
qualité minimale. Les activités d’entretien du réseau de distribution, par exemple, un 
programme de nettoyage et de rinçage périodiques des conduites principales, peuvent 
aider à réduire durablement l’accumulation et la libération de contaminants tels que le 
radium (Hill et coll., 2018). Le maintien d’une composition chimique constante dans le 
réseau de distribution est également important pour réduire le risque de déstabilisation 
et de désorption des métaux qui agissait comme un puits comme l’aluminium, le fer et 
le manganèse.  
. 
 

6.2 Surveillance 
 

6.2.1 Caractérisation des sources eau 
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Les sources d’eau doivent être caractérisées pour déterminer si des radioisotopes sont 
présents dans l’eau et des examens périodiques sont recommandés dans les situations 
où les activités humaines ou les changements environnementaux pourraient augmenter 
la concentration de radionucléides dans l’eau potable. Si la source d’eau potable est 
souterraine, une surveillance annuelle est recommandée. Dans les cas où les 
radioisotopes ne sont pas présents et/ou si un traitement approprié est en place, les 
autorités peuvent envisager de réduire la surveillance à environ cinq ans dans le cadre 
d’une enquête sanitaire et en consultation avec l’autorité compétente en matière d’eau 
potable. 

À l’inverse, lorsqu’il y a des changements importants apportés au système de 
traitement, à l’utilisation des terres ou à d’autres conditions qui peuvent nuire à la 
qualité de l’eau et que les mesures s’approchent de la CMA (ou si la somme des 
rapports de la concentration observée à la CMA pour chaque radionucléide contributeur 
se rapproche de 1), la fréquence d’échantillonnage doit être maintenue ou augmentée. 
  
Les systèmes à l’échelle municipale peuvent choisir d’adapter les critères de dépistage 
des activités alpha brute et bêta brute pour les utiliser lors des examens périodiques. 
Par exemple, si les concentrations brutes mesurées initialement sont supérieures aux 
critères de dépistage, mais que les tests spécifiques aux radionucléides montrent que 
l’eau répond aux recommandations, les concentrations brutes mesurées peuvent être 
utilisées comme critères de dépistage pour les examens périodiques. Cette méthode 
est possible parce que chaque critère de sélection représente une fraction du niveau de 
référence. De même, dans les cas où un ou deux radionucléides contribuent 
principalement à la dose totale, les examens périodiques peuvent se concentrer sur ces 
radionucléides. La décision concernant la méthode à utiliser est fondée sur l’efficacité et 
le coût. 
 
Dans les zones où les installations génèrent des rejets environnementaux de 
radionucléides susceptibles de pénétrer dans les sources d’eau potable, les autorités 
responsables de l’eau potable peuvent conclure des accords en matière d’échange 
d’information. De tels accords peuvent permettre d’échanger les données de 
surveillance et de signaler sans tarder les rejets, afin que les exploitants d’usines de 
traitement de l’eau potable puissent prendre les mesures appropriées. Si une exposition 
continue à des niveaux supérieurs aux CMA est probable, une administration peut 
choisir d’appliquer des mesures supplémentaires en fonction de la concentration prévue 
de radionucléides dans la source d’eau et de la fréquence des dépassements afin 
d’atténuer les risques. 

6.2.2 Surveillance opérationnelle/surveillance du traitement 
 
Les systèmes de traitement de l’eau qui traitent leur eau pour enlever les contaminants 
radiologiques devront effectuer une surveillance fréquente de l’eau brute et de l’eau 
traitée pour apporter les ajustements nécessaires. Il faudrait mettre en œuvre une 
surveillance opérationnelle afin de confirmer si le procédé de traitement fonctionne 
comme prévu (par exemple, des échantillons appariés de la source d’eau et de l’eau 
traitée pour confirmer l’efficacité du traitement). Cela permettra de s’assurer que les 
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procédés de traitement enlèvent efficacement les contaminants radiologiques à des 
concentrations inférieures à la CMA.  

La fréquence de la surveillance opérationnelle dépend du procédé de traitement. Par 
exemple, si on opte pour l’adsorption, une surveillance doit être effectuée au moins tous 
les trois mois, ou une méthode pour estimer les BV jusqu’au point de percée doit être 
utilisée, afin de prédire la nécessité d’un remplacement du milieu filtrant. 
 

6.2.3 Surveillance de la conformité  
 
Les mesures peuvent être évaluées en fonction des critères de dépistage afin de 
déterminer si des mesures individuelles des radionucléides sont nécessaires. Si les 
critères de dépistage sont dépassés, une analyse de l’eau traitée peut être effectuée 
pour les radioisotopes individuels afin de déterminer la conformité à la CMA. Les 
dépassements des CMA doivent faire l’objet d’une surveillance supplémentaire, et une 
évaluation des risques doit être effectuée pour déterminer la façon la plus appropriée de 
gérer le dépassement. 
 
Il est recommandé d’effectuer une surveillance de la conformité pour les radioisotopes 
au moins une fois par année afin de confirmer que la CMA n’est pas dépassée. La 
fréquence peut être réduite si aucune défaillance ne s’est produite au cours d’une 
période définie, déterminée par l’autorité réglementaire responsable.  
 

6.2.4 Réseau de distribution 
 
Puisque le Ra-226 et le Ra-228 peuvent s’accumuler et être libérés dans les réseaux de 
distribution, la surveillance devrait être effectuée à divers endroits dans les systèmes où 
l’aluminium, le manganèse ou le fer peuvent être présents dans les systèmes de 
distribution ou de plomberie (c’est-à-dire les tuyaux en béton, en fonte ou en 
fergalvanisé). La concentration de radioisotopes dans l’eau potable doit également être 
surveillée au robinet lorsque des tout épisodes  d’eau colorée se produisent pour 
déterminer si les concentrations dépassent la CMA. 

La libération de radioisotopes étant sporadique, il est difficile d’établir un programme de 
surveillance régulier  pour détecter efficacement les radioisotopes dans l’eau du robinet 
résultant de la libération de fer dans le réseau de distribution.  

De plus, les facteurs de risque associés à l’accumulation et à la libération dans le 
réseau de distribution (comme la longue période de rétention, les culs-de-sac, les zones 
comportant des tuyaux en fonte non revêtus) devraient être documentés et pourraient 
être utilisés comme indicateurs des endroits où surveiller les rejets de contaminants 
radiologiques. Une surveillance fondée sur les événements peut être nécessaire dans 
des circonstances où le risque de libération est accru, comme à la suite de 
perturbations hydrauliques du système et de bris de conduites principales, pendant le 
rinçage des bornes d’incendie ou lorsque des changements surviennent dans la chimie 
de l’eau, comme des changements liés au pH, à la température, au type d’eau de 
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source ou au mélange d’eau de source non contrôlé, au chlore résiduel ou au mélange 
de désinfectant non contrôlé. 
 
Les sites d’échantillonnage du réseau de distribution devraient idéalement être situés là 
où il y a des facteurs de risque accrus de libération de contaminants radiologiques (par 
exemple, des zones reconnues pour la présence de tuyaux corrodés ou tuberculés, de 
matériaux de tuyauterie et de biofilm, ou où le temps de séjour de l’eau est élevé) et 
des facteurs de risque de libération basés sur des épisodes. Une surveillance doit 
également être effectuée lors de tout épisode de coloration de l’eau et se poursuivre 
jusqu’à ce que l’épisode soit résolu, ainsi qu’en réponse aux plaintes des 
consommateurs. Il est important de noter que l’absence d’eau colorée ne doit pas être 
interprétée comme l’absence de libération de contaminants radiologiques. 

La surveillance des radioisotopes devrait se faire en conjonction avec des métaux qui 
peuvent cooccurer dans le réseau de distribution et qui se sont révélés se libérer avec 
le fer (par exemple, l’arsenic, le plomb, le manganèse). Les systèmes de traitement de 
l’eau qui prennent des mesures préventives maintiennent des conditions hydrauliques 
et physiques stables et de qualité de l’eau stables et dont les données de référence 
indiquent que les concentrations de radioisotopes sont peu présents ou absents dans le 
réseau peuvent réduire la fréquence de surveillance. 

6.2.5 Surveillance résidentielle 
 
Les propriétaires de puits privés qui utilisent un dispositif  de traitement résidentiel 
devraient faire vérifier l'eau qui entre dans le dispositif ainsi que l'eau traitée pour 
s'assurer de l'efficacité de celui-ci. 

 

7.0 Considérations internationales 
 

7.1 Niveau de référence  
 
Ces recommandations sont fondées sur un niveau de référence de 1 mSv/an, ce qui est 
conforme aux recommandations internationales, y compris celles de la CIPR et de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (CIPR, 2007; AIEA, 2014 ). 
L’Organisation  mondiale de la santé (OMS) reconnaît le niveau de référence 
recommandé par l’AIEA de 1 mSv/an, mais va plus loin en recommandant un niveau de 
référence modifié, ou « critère de dose individuelle », de 0,1 mSv/an (OMS, 2018, 
2022). Cette valeur inférieure est basée sur la contrainte de dose recommandée par la 
CIPR dans une situation d'exposition planifiée pour la composante prolongée 
attribuable aux nucléides artificiels à longue durée de vie. Étant donné que les 
situations d’exposition planifiée et les radionucléides artificiels sont gérés par d’autres 
moyens et ne sont pas visés par le présent document de conseils, ces 
recommandations sont fondées sur la limite inférieure de la plage recommandée par la 
CIPR pour les niveaux de référence pour les situations d’exposition existantes (c’est-à-
dire 1 à 20 mSv/an) et sur les exigences énoncées dans le document Radioprotection 
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et sûreté des sources de rayonnements : Normes fondamentales internationales de 
sûreté (2014).  
 
Pour de nombreuses communautés, en particulier celles qui dépendent des sources 
d’eau souterraine au Canada, un niveau de 0,1 mSv/an n’est pas justifié compte tenu 
du stress émotionnel et financier qu’il peut imposer aux communautés ou aux 
propriétaires. Du point de vue de la santé, une mesure de 0,1 mSv/an ou de 1 mSv/an 
ne pose pas un risque important. De plus, le niveau de référence de 1 mSv/an est déjà 
atteint dans la plupart des approvisionnements en eau potable au Canada et, dans de 
nombreux cas, devrait être facilement obtenu par traitement pour ceux qui dépassent ce 
niveau.  
 
Le niveau de référence de 1 mSv/an est appliqué dans la présente recommandation, 
car il est conforme aux recommandations internationales, est raisonnablement 
réalisable dans la plupart des cas et ne devrait pas imposer un fardeau injuste aux 
communautés et aux particuliers. 

 
7.2 Méthodologie 
 
Ces recommandations ont été élaborées selon la méthodologie recommandée par 
l’OMS (OMS 2018, 2022). Cette méthodologie comprend :  

1) l’établissement d’un niveau de référence; 
2) la mesure des activités alpha brute et bêta brute des échantillons d’eau et leur 

comparaison aux niveaux de dépistage établis en fonction du niveau de 
référence;  

3) si l’un des niveaux de dépistage est dépassé, mesurer les concentrations de 
chaque radionucléide et les comparer aux concentrations recommandées 
arrondies qui correspondent au niveau de référence. 

 
La prudence est de mise lorsqu’on tente de comparer les valeurs recommandées par 
différentes organisations. Chaque organisation peut tenir compte des facteurs 
techniques, économiques, environnementaux et sociétaux qui lui sont propres 
lorsqu’elle choisit un niveau de référence (ou une valeur semblable). Les niveaux de 
dépistage peuvent être fondés sur différents niveaux de référence, ou sur des fractions 
de ces niveaux, ainsi que sur des radionucléides, des taux de consommation d’eau 
potable et des conventions d’arrondissement qui diffèrent. Les CMA (ou les valeurs 
semblables) peuvent également être fondées sur des niveaux de référence, des taux de 
consommation d’eau potable ou des conventions d’arrondissement qui diffèrent, ou 
elles peuvent être définies de façon complètement différente. De plus, les diverses 
valeurs recommandées peuvent être associées à des mesures différentes ou à des 
attentes distinctes en matière d’optimisation. 

 
8.0 Justification de la concentration maximale acceptable 
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Des CMA ont été établies pour trois radionucléides naturels (Pb-210, Ra-226 et Ra-
228) potentiellement présents dans l’eau potable canadienne.  
 
Les CMA ont été établies à l’aide d’équations et de principes reconnus à l’échelle 
internationale. Le dépassement ne pose pas de risque immédiat, mais déclenche une 
enquête. Les CMA ont été calculées à partir d’une dose de référence annuelle de 
1 mSv par ingestion seulement et en supposant un taux de consommation de 
1,53 L/jour. Les risques pour la santé liés à l’inhalation ou à l’absorption cutanée aux 
niveaux des CMA sont négligeables. Les limitations liées au traitement et à l’analyse ne 
sont pas un problème aux niveaux correspondants aux CMA.  
 
Le traitement des approvisionnements en eau pour enlever les radionucléides devrait 
être régi par le principe du maintien d’une faible exposition, en tenant compte des 
considérations sociales, économiques et environnementales. Les deux critères de 
dépistage et les CMA pour les radionucléides s’appliquent à la surveillance 
opérationnelle régulière des approvisionnements en eau existants ou nouveaux (voir la 
section 3.4), mais ne s’appliquent pas en cas de contamination lors d’une urgence 
impliquant un rejet important de radionucléides dans l’environnement.  
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Annexe A : Liste des abréviations  
 

AIEA 
ADN  
ANSI  
ASTM 
AWWA 
Bq/L 
BV  
CAG 
CCSN  
CIPR  
CMA  
ISO  
mBq/L 
mSv 
NSFOI 
OMS  
Pb-210 
pCi/g 
pCi/L 

Agence internationale de l’énergie atomique 
acide désoxyribonucléique 
American National Standards Institute 
American Society for Testing and Materials 
American Water Works Association 
becquerel par litre  
volume du lit 
charbon actif en grains 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
Commission internationale de protection radiologique 
concentration maximale acceptable 
Organisation internationale de normalisation 
millibecquerel par litre 
millisievertNSF International 
osmose inverse 
Organisation mondiale de la Santé 
plomb 210 
picocurie par gramme 
picocurie par litre 
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Ra-226 
Ra-228 
Rn-222 
Sv 
US EPA 
VBS 

radium 226 
radium 228 
radon 222 
sievert 
Environmental Protection Agency des États-Unis 
valeur basée sur la santé 

 

Annexe B : Analyse détaillée des recommandations 
internationales ou nationales 
 
Les organisations suivantes (avec les références entre parenthèses) ont établi des 
critères radiologiques pouvant servir à l’évaluation de l’eau potable : 
 

• Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (réf. : Normes fondamentales 

internationales de sûreté de l’AIEA, no GSR Part 3)  

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) (réf. : OMS, Recommandations pour la 

qualité de l’eau potable, quatrième édition, 2022; OMS, Management of 

Radioactivity in Drinking-Water, 2018) 

• Conseil de l’Union européenne (réf. : Journal officiel de l’Union européenne, 

directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013) 

• Australian National Health and Medical Research Council (réf. : Australian 

Drinking Water Guidelines, Paper 6, 2011, version 3.8, mise à jour en 

septembre 2022) 

• Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA) (réf. : National 

Primary Drinking Water Regulations; Radionuclides; Final Rule) 

Bien que cette liste ne soit peut-être pas exhaustive, elle représente les organisations 
ou les pays pour lesquels l’information publiée au 21e siècle est facilement accessible, 
et les renseignements ne sont pas redondants (les pays européens qui ont adopté les 
recommandations de l’Union européenne ne sont pas énumérés). Le texte qui suit 
décrit les trois grandes étapes de l’établissement des critères radiologiques et de 
l’évaluation de l’eau potable et fournit une comparaison des approches adoptées par 
ces organisations et par le Canada. Il convient de noter que, bien que les approches 
générales soient comparées, les valeurs particulières ne se prêtent pas à des 
comparaisons directes. En effet, ces valeurs sont définies différemment d’une 
organisation à l’autre (par exemple, les valeurs fondées sur une dose projetée peuvent 
être associées à différentes mesures ou à différentes attentes d’optimisation; les 
niveaux de dépistage sont fondés sur différentes valeurs de dose projetée 
recommandées, ou des fractions de ces valeurs, ainsi que sur différents radionucléides. 
Les taux de consommation d’eau potable et les conventions d’arrondissement peuvent 
être différents. De même, les valeurs réglementaires sont basées sur différents niveaux 
de référence). 
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